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ASUNTO : Eleva informe de la ficha de filtro de defectos de la IEI N° 301 “J. G”

De mi especial consideracién es grato dirigirme a su autoridad, con la
finalidad de poner de su conocimiento que desde el afio proximo pasado 2024 y el
presente afio 2025, la Institucion Educativa Inicial 301 “José Galvez” viene
funcionando en el local de contingencia 2 el cual es anexo en la IEP PERU BIRF II, en el
cual se tiene algunos desperfectos el cual se detallan en a ficha anexa a la presente,
para conocimiento de su autoridad por ser nuestra autoridad inmediata,

* Anexo: Ficha de registro de desperfectos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las
consideraciones mas distinguidas.

Atentamente,

.,

DE § . y
o e S
©.5 7 praf, DANITZA ZAPA
o EDDUCA 1ON INICIAL

DIRECTORA (e)




Registro de Filtro de Defectos

Escuelas Bicentenario

INSTITUCION
EDUCATIVA:

ESCUELA PERMANENTE

ESCUELA DE
CONTINGENCIA

FECHA DE REGISTRO:  20-12-2024

INICIAL 301 “José Galvez”

Indicar contingencia: 02

Cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance/

Defecto

Cualquier parte de las obras disefiada por el Contratista que
no se ajuste a la ley aplicable ni al disefio del Contratista que

el Gerente del Proyecto ha aceplado.

dd/mm/aaaa

ITEM

UBICACION, AMBIENTE O
AREA DONDE SE
IDENTIFICA LA
OBSERVACION

DEFECTO

DESCRIPCION DEL DEFECTO

IMAGEN
REFERENCIAL
(si fuera necesario

01

Contingencia 02

Capacitacion
para el
funcionamiento
del local de
contingencia.

El personal directivo y personal de
mantenimiento de la IEI 301 “José
Galvez", NO HA RECIBIDO
CAPACITACION alguna para el
funcionamiento del local de contingencia
02.

El dia de la entrega de los locales de
contingencia que se realiz6 en la
contingencia 01, el 22 de febrero, se me
hizo entrega los siguientes documentos:
1. ACTA DE ENTREGA-ESCUELAS DE
CONTINGENCIA

2. ACTA DE ENTREGA DE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
DE LA IE JOSE GALVEZ

Tal como consta en el documento que
anexo a la presente se evidencia que el
PERSONAL DE LA IEI 301 JG NO
RECIBIO DICHA CAPACITACION por
que quienes firman son cuatro personas
que pertenecen a la IES José Galvez es
decir a la secundaria, de la contingencia
1.

ANEXO 01

02

Contingencia 02

Servicio de
Internet

En el local de contingencia se tiene
instalada el panel de Internet en el aula
de administracion, y de este alimenta a
todas las instalaciones de la
contingencia 2, pero no se cuenta ni se
conto con el servicio de Internet durante
todo el afio 2024,

Siendo esto verificado por los
ingenieros de PEIP como del consorcio
EB.

Anexando fotografia del panel

ANEXO 02
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de desaglie dejo de funcionar en la

Contingencia 02 Sistema de primera semana de octubre, generando
bombeo de a que colapse las aguas hervidas, cuyo ANEXO 03
desagiie desperfecto se dio a conocer

inmediatamente al Ingeniero residente
de la provincia de yunguyo Ingeniero
Martin Benavente Arias, quien a su vez
dio conocimiento a la empresa
constructora, se tuvo visita de la
contraloria como de los ingenieros de
PEIP para su verificacion, estando en
espera de la refaccion tanto del panel
eléctrico como de la bomba de
desaglie, pero hasta el momento no se
da solucién alguna.
Los encargados del consorcio EB
contactaron a la empresa que realizo
las instalaciones de sanitarias de
bombeo, quien se presento en la
Institucion para realizar el retiro de los
desperfectos y resanar para su
funcionamiento, quien lo dejo hasta la
fecha en las mismas condiciones
iniciales, sin nosotros poder hacer uso
de los servicios higiénicos ya que todo
la instalacién se encuentra
desconectada.
Lo cual genera un malestar en la
comunidad educativa.
Se anexa las evidencias del
desperfecto.
En el sistema de agua se tiene el
desperfecto en el panel eléctrico lo cual
hace que no se realice el bombeo de
agua de manera adecuada, desperfecto
que se tuvo desde un inicio y los
Sistema de ingenieros del consorcio EB de alguna
Contingencia 02 agua manera lo estuvieron resanando pero ANEXO 04

eso no fue suficiente ya que quienes lo
verificaron mencionan que es un
problema en el panel eléctrico con fallas
lo cual no permite el buen
funcionamiento de la misma, generando
esto que la Institucion educativa no
tenga el abastecimiento correcto del
elemento vital agua en los servicios
higiénicos, lavaderos y otros, lo cual
generara un nuevo problema con la red
de desagle. Lo cual hasta el momento
tampoco se soluciond.

Se tuvo la visita de la contraloria como
de los ingenieros de PEIP para su
verificacion.




El panei aei sistema ae aiarma contra s
Contingencia 02 Sistema de incendios no funciona desde un inicio. ANEXO 05
alarma contra | Lo cual también fue verificado por
incendios contraloria como de los ingenieros de
PEIP para su veracidad.
ANEXO 01
Capacitacion para el funcionamiento del local de contingencia.
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Sistema de agua




ANEXO 05
Sistema de alarma contra incendios
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